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Ver cuadro bateria FACHADA DE EDIFICIO
de contadores 4.4

LLAVE DE REGISTRO
REGISTRO

TUBO PASAMUROS
PVC DIAMETRO 90 mm

MIN. 0.40
MAX. 1.20

TUBERIA DE POLIETILENO

COLLARIN DE TOMA

TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL

SECCION
[}
2 MIN. 0.15
=z _
NOTA: =
- A = Dimensiones de baterias segun modelo y fabricante o
- Las dimensiones de la puerta deben coincidir con elancho y alto de la hornacina 2
- Cotas en metros PLANTA s
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